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Clean water is one of the most vital needs for a mosque. Clean water is generally 
taken from wells using electric water pumps. The use of water pumps is often a 
problem in areas where the electricity network is often off, as happened in the Raya 
Mosque of Nagari Salareh Aia, Palembayan District, Agam Regency. To overcome 
this problem, a solar automatic water pump is designed which is equipped with a 
battery as a backup power supply and one phase inverter to convert the solar panel 
voltage to alternating voltage according to the voltage of the water pump motor. The 
water pump automation is designed using a floating switch installed in a water tank. 
This solar water pump is implemented using a 300 wp solar panel, a 90 Ah battery 
and a 1200 Watt inverter. This solar water pump is also equipped with a solar charger 
for charging and discharging batteries. Field test results show that the automatic solar 
water pump proposed in this service program has been working properly according to 
the plan. 
Keywords: mosque; solar panel; charger; water pump. 
 
ABSTRAK 
Air bersih adalah salah satu kebutuhan yang sangat vital untuk rumah ibadah. Air 
bersih ini umumnya diambil dari sumur menggunakan pompa air tenaga listrik. 
Penggunaan pompa air ini sering menjadi masalah pada daerah-daerah yang jaringan 
listriknya sering mati, seperti yang terjadi di Masjid Raya Nagari Salareh Aia, 
Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Untuk mengatasi masalah ini, maka 
dirancang pompa air otomatis tenaga surya yang dilengkapi dengan baterai sebagai 
penyedia energi listrik cadangan dan inverter satu fasa untuk mengkonversikan 
tegangan searah panel surya menjadi tegangan bolak balik sesuai dengan kebutuhan 
motor pompa air. Otomasi pompa air dirancang menggunakan sakelar apung yang 
dipasang dalam tangki air. Pompa air tenaga surya ini diimplementasikan dengan 
menggunakan panel surya 300 wp, baterai 90 Ah dan inverter 1200 Watt. Pompa air 
tenaga surya ini juga dilengkapi dengan solar charger untuk pengaturan pengisian 
dan pengosongan baterai. Hasil pengujian di lapangan menunjukan bahwa pompa air 
otomatis tenaga surya yang diusulkan dalam program pengabdian ini telah bekerja 
dengan baik sesuai dengan perencanaan.  
Kata Kunci: masjid; panel surya; charger; pompa air. 
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PENDAHULUAN 
Masjid Raya Kampung Tangah adalah salah satu rumah ibadah yang 
ada di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. 
Berdasarkan observasi di lapangan, Masjid Raya ini merupakan Masjid yang 
paling aktif digunakan oleh masyarakat Nagari Salareh Aia. Selain sebagai 
tempat ibadah, Masjid ini juga dipakai sebagai tempat TPA dan TK. Melihat 
kondisi aktivitas Masjid ini yang begitu banyak, maka Masjid harus memiliki 
sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran aktivitas 
tersebut. Salah satu prasarana yang sangat vital untuk rumah ibadah adalah 
tersedianya air bersih yang memadai untuk kebutuhan berwudhu, bersuci 
maupun untuk kebutuhan lainnya. Berdasarkan observasi yang dilakukan di 
lapangan, penyediaan air bersih di Masjid Raya ini disuplai dari sebuah sumur 
ukuran 2 x 2 meter dengan kedalaman 8 meter yang terdapat di samping 
Masjid. Air sumur ini dialirkan ke tempat berwudhu menggunakan pompa air 
yang disuplai oleh jaringan listrik. Pompa air ini sering tidak dapat 
dioperasikan karena jaringan listrik yang sering mati. Hal ini menyebabkan 
pengambilan air dari sumur sering dilakukan secara manual dengan ember 
oleh jamaah Masjid. 
Untuk mengatasi masalah ini, maka dalam program pengabdian 
masyarakat ini diusulkan pompa air dengan menggunakan sumber energi 
listrik lain. Salah satu sumber energi listrik lain yang banyak digunakan untuk 
mengoperasikan pompa air adalah tenaga surya dengan menggunakan panel 
surya (Hartono & Purwanto, 2015). Pompa air tenaga surya ini banyak 
dikembangkan karena memiliki kelebihan antara lain mudah  
diimplementasikan dan sumber energi utamanya berupa cahaya matahari 
dapat diperoleh secara gratis (Rezae & Gholamian, 2013). Berdasarkan 
keuntungan yang dimiliki oleh pompa air tenaga surya ini, maka dalam 
program pengabdian ini diusulkan pompa air tenaga surya untuk penyediaan 
air bersih di Masjid Raya Nagari Salareh Aia. 
Walaupun cahaya matahari sebagai sumber energi utama pada pompa 
air tenaga surya dapat diperoleh secara gratis, tapi ketersediaanya hanya 
pada siang hari, sehingga pompa air tidak dapat dioperasikan pada malam 
hari. Untuk mengatasi masalah ini, maka pompa air tenaga surya harus 
dilengkapi dengan peralatan penyimpan energi yang dapat menyimpan energi 
pada siang hari dan menyuplai energi ketika cahaya matahari tidak ada pada 
malam hari. Penyimpanan energi pada pompa air tenaga surya secara umum 
dapat dikategorikan atas dua jenis, yaitu penyimpan energi dalam bentuk 
energi listrik dan penyimpanan energi dalam bentuk energi air (Shaikh & Jain, 
2016).  Penyimpanan energi listrik pada pompa air tenaga surya umumnya 
menggunakan baterai atau super kapasitor, sedangkan penyimpanan energy 
air umumnya menggunakan tangki air atau bak air (Al-Badi et al., 2018). 
Dalam program pengabdian ini, sistem penyimpanan energi pada pompa air 
tenaga surya dirancang dengan mengkombinasikan baterai sebagai 
penyimpan energy listrik dan tangki air sebagai penyimpan energi air. 
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Kombinasi ini diharapkan dapat menjaga kontiniutas penyediaan air bersih di 
rumah ibadah. Penggunaan baterai pada panel surya membutuh sistem 
kendali yang dapat mengatur pengisian dan pengosongan baterai (Iqtimal et 
al., 2018). Sistem kendali harus dapat mengatur pengisian baterai ketika daya 
yang dihasilkan panel surya melebih daya yang dibutuhkan pompa air pada 
siang hari. Sebaliknya, sistem kendali harus mampu mengatur penyaluran 
daya dari baterai ke pompa ketika daya yang dihasilkan panel surya di bawah 
daya yang dibutuhkan motor pompa air. Dalam program pengabdian ini, 
digunakan solar charger 40 Ampere untuk sistem kendali baterai ini. 
Pompa air tenaga surya umumnya menggunakan pompa sentrifugal, 
yaitu pompa air yang bekerja berdasarkan daya sentrifugal yang dihasilkan 
oleh impeller (kipas) yang diputar oleh motor listrik (Keerthana et al., 2015). 
Ada beberapa jenis motor listrik yang digunakan untuk pompa air, seperti 
motor induksi, Brushless DC motor, switched reluctance motor, permanent 
magnet synchronous motor dan sebagainya (Singh et al., 2015; Apribowo et 
al., 2017; Kumar & Singh, 2017; Riyadi, 2017; Antonello et al., 2017). Dalam 
pengabdian ini, pompa air yang dirancang digerakan dengan motor induksi 
satu fasa. Karena motor induksi yang digunakan dalam bentuk ac, maka 
tegangan dc yang dihasilkan panel surya perlu dikonversikan ke bentuk ac 
menggunakan inverter. Dalam kegiatan ini, digunakan inverter satu fasa pure 
sinusoidal dengan rating daya 1200 Watt. 
Untuk memudahkan masyarakat dalam mengoperasikan pompa air 
tenaga surya, maka pompa air tenaga surya yang diusulkan dalam program 
pengabdian ini dirancang secara otomatis dengan menggunakan sakelar 
apung yang dipasang di dalam tangki air. Sakelar ini akan memutuskan 
rangkaian listrik ke motor pompa ketika tangki air dalam kondisi penuh, 
sebaliknya sakelar ini akan menghubungkan rangkaian panel surya ke motor 
ketika tangki belum penuh. Dengan konsep ini, pompa air tenaga surya dapat 




Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk 
eksperimen dengan merancang dan membuat pompa air otomatis tenaga 
surya untuk penyediaan air bersih di Masjid Raya Nagari Salareh Aia, 
Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Program pengabdian masyarakat 
ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yang mencakup tahapan observasi, 
perancangan, pemasangan dan pengujian. 
1. Observasi Lapangan 
Observasi dilakukan untuk melihat dan menganalis masalah yang 
dihadapi oleh masyarakat. Sebelum melakukan observasi, terlebih dahulu 
ditetapkan topik pengabdian yang akan dilakukan. Berdasarkan sumber 
daya yang dimiliki oleh tim, maka topik pengabdian difokuskan pada 
penerapan pompa air tenaga surya pada daerah yang belum dialiri oleh 
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jaringan listrik atau pada daerah yang kehandalan jaringan listriknya 
rendah. Berdasarkan topik ini, dipilihlah Nagari Salareh Aia sebagai lokasi 
pengabdian, karena daerah ini memiliki kehandalan jaringan listrik yang 
rendah. Agar penerapan teknologi yang dilakukan dapat dirasakan oleh 
masyarakat umum, maka lokasi pengabdian difokuskan pada fasilitas 
umum. Dengan alasan ini, maka dipilihlah Masjid Raya Nagari Salareh 
Aia sebagai tempat pemasangan pompa air tenaga surya yang diusulkan 
dalam program ini. 
Observasi dilakukan dengan melihat langsung ke lokasi dan 
wawancara dengan masyarakat sekitar. Gambar 1 menunjukan lokasi 
pengabdian dan kondisi sumur yang digunakan oleh masrayakat untuk 
kegiatan di masjid. 
 
 
Gambar 1. Lokasi pengabdian 
 
2. Perancangan Pompa Air Otomatis Tenaga Surya 
Pompa air otomatis tenaga surya yang diusulkan dalam 
pengabdian ini dirancang untuk dapat menjamin ketersediaan air bersih di 
Masjid Raya Salareh Aia. Untuk mencapai tujuan ini, maka dirancang 
sistem pompa air otomatis tenaga surya dengan skema seperti yang 
ditunjukan oleh Gambar 2. Pompa air ini dirancang menggunakan pompa 
sentrifugal berkapasitas 18 liter/menit yang digerakan dengan motor 
induksi satu fasa 125 watt. Kapasitas pompa ini sudah sukup memadai 
dalam menyediakan air bersih pada Masjid tersebut. Pompa ini 
dihubungkan secara langsung dengan tangki air berkapasitas 1000 liter. 
Tangki ini akan menyuplai kran kran air pada tempat wudhu dan toilet 
yang ada di Masjid tersebut. Untuk menyuplai pompa, digunakan panel 
surya 300 WP tipe Monocrystalline. Daya panel surya ini dianggap sudah 
cukup memadai menyuplai pompa dan baterai secara bersamaan, 
sehingga pengisian baterai tetap dapat dilakukan ketika pompa sedang 
hidup. Untuk penyimpan daya listrik digunakan dua buah baterai 45 Ah 12 
Volt yang dihubungkan secara seri, sehingga rating tegangannya 
mendekati sama dengan rating tegangan panel surya, yakni 24 Volt. 
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Gambar 2. Skema pompa air otomatis tenaga surya 
 
Untuk pengendalian pengisian baterai digunakan solar charger 40 
Ampere, sedangkan untuk mendapatkan tegangan ac dari panel surya 
digunakan inverter 1200 Watt. Sistem ini juga dilengkapi dengan sakelar 
apung yang dipasang di dalam tangki air untuk otomasi pengisian air 
pada tangki. 
 
3. Pemasangan Pompa Air Otomatis Tenaga Surya 
Pemasangan pompa air otomatis tenaga surya di lokasi 
pengabdian dilakukan oleh tim yang terdiri dari dosen dan teknisi. Dalam 
menyelesaikan pekerjaan di lapangan, tim pengabdian juga dibantu oleh 
masyarakat sekitar Masjid. 
Pekerjaan pemasangan pompa air tenaga surya dimulai dengan 
pemasangan panel surya dan kotak panel kontrol yang berisi inverter dan 
solar charger dan baterai. Untuk meningkatkan dan suhu pada 
permukaan panel surya, maka panel surya dipasang di atas atap Masjid. 
Box panel kontrol dipasang di dalam Masjid, dimana kotaknya 
ditempatkan di dinding, sedangkan baterainya ditempatkan di lantai. 
Gambar 3 menunjukan pemasangan panel surya dan panel kontrol. 
 
 
Gambar 3. Pemasangan panel surya dan kotak panel kontrol 
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Setelah pemasangan panel surya dan kotak panel kontrol selesai, 
selanjutnya dilakukan pemasangan pompa air, sakelar apung, pipa dan 
instalasi listrik. Motor pompa air dipasang di pinggir sumur, seperti yang 
ditunjukan oleh Gambar 4. Sakelar apung dipasang di dalam tangki air 
yang sudah ada sebelumnya. Gambar 4 menunjukan hasil pemasangan 
sakelar apung pada tangki air. Setelah pemasangan semua komponen 
pompa air tenaga surya selesai, selanjutnya pada hari kedua dilakukan 




Gambar 4. Pemasangan pompa dan sakelar apung 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil implementasi pompa air otomatis tenaga surya divalidasi melalui 
pengujian, yang mencakup pengujian kelistrikan panel surya dan pengujian 
kinerja pompa air. 
1. Hasil Pengujian Panel Surya 
Pengujian panel surya dilakukan pada hari kedua di lapangan. 
Pengujian ini ditujukan untuk melihat karakteristik tegangan yang 
dihasilkan panel surya, baterai dan inverter. Pengujian dilakukan pada 
terminal terminal panel surya, baterai dan inverter yang ada pada kotak 
panel kontrol. Pengujian dilakukan dengan menggunakan power analyzer 
Fluke 41B. 
Pengukuran pertama dilakukan untuk melihat performansi 
tegangan pada sisi dc kotak panel kontrol. Parameter tegangan pada sisi 
dc panel control ini mencakup tegangan output panel surya yang 
diinputkan pada solar charger, tegangan output solar charger yang 
diinputkan pada inverter dan tegangan baterai. Pengukuran ini dilakukan 
pada pukul 10.00 WIB pagi hari dengan radiasi matahari pada permukaan 
panel 900 lumen dan suhu 36C. Gambar 5 menunjukan grafik tegangan 
pada sisi dc kotak panel, yang mencakup tegangan output panel surya, 
tegangan output charger dan baterai. 
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Gambar 5. Performansi tegangan dc. (a) output panel surya (b) output solar 
charger dan (c) tegangan baterai 
 
Gambar 5 menunjukan bahwa saat pengujian diperoleh tegangan 
output panel surya sebesar 31 Volt. Nilai ini masih di bawah nilai 
tegangan maksimum panel surya, yakni 37 Volt. Hal ini menunjukan 
bahwa tegangan yang dihasilkan panel surya belum maksimum, sehingga 
daya outputnya juga belum maksimum. Hal ini disebabkan oleh kondisi 
radiasi dan suhu pada panel surya belum maksimum, karena masih pagi 
hari. Dalam pengukuran ini diperoleh nilai tegangan output solar charger 
sebesar 25.05 Volt dan tegangan baterai sebesar 23.5 Volt. Hasil 
pengujian ini menunjukan bahwa baterai dalam kondisi pengisian. Hasil 
ini juga menunjukan bahwa tegangan output yang dihasilkan solar 
charger sudah sesesuai dengan standar tegangan input inverter, yaitu 
sekitar 24 Volt. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa panel 
surya, baterai dan solar charger telah berfungsi dengan baik. 
Selanjutnya dilakukan pengukuran tegangan output inverter. 
Dalam pengujian ini, output inverter dihubungkan dengan motor pompa 
air, sedangkan inputnya dihubungkan dengan output solar charger. 
Gambar 6 menunjukan gelombang tegangan dan arus output inverter 
pada alat ukur power analyzer Fluke 41B. Hasil pengukuran menunjukan 
bahwa tegangan dan arus output inverter sudah dalam bentuk sinusoidal 
dengan Total Harmonic Distortion (THD) tegangan sebesar 0.51% dan 
THD arus sebesar 21.81%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inverter 
telah bekerja dengan baik mengkonversikan tegangan dc panel surya 
menjadi tegangan ac sesuai dengan kebutuhan motor pompa air. 
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Gambar 6. Performansi inverter. (a) Tegangan dan (b) arus 
 
Ringkasan hasil pengukuran dengan Power analyzer Fluke 41B 
ditunjukan oleh Gambar 7. 
 
 
Gambar 7. Ringkasan hasil pengukuran dengan Power analyzer Fluke 41B 
 
Gambar 7 menunjukan bahwa inverter menyalurkan daya ke 
pompa air sebesar 153 Watt dengan faktor daya 0.78 dan frekuensi 49.97 
Hz. Jumlah daya ini masih jauh di bawah nilai maksimal dari daya panel 
surya, yaitu 300 Watt-Peak (WP). Hasil ini menunjukan bahwa panel 
surya masih memungkinkan untuk menyuplai motor dan baterai secara 
bersamaan ketika daya yang dihasilkan melebihi daya motor pompa air. 
Semua hasil pengukuran yang dilakukan menunjukan bahwa 
rancangan panel surya untuk pompa air otomatis telah bekerja dengan 
baik, dimana panel surya sudah dapat menyuplai motor pompa air sesuai 
dengan tegangan dan daya yang dibutuhkan motor pompa air. 
 
2. Hasil Pengujian Pompa Air 
Setelah hasil pengukuran parameter panel surya dinyatakan valid, 
selanjutnya dilakukan pengujian pompa air tenaga surya, yang mencakup 
kemampuan pompa mengalirkan air ke tangki dan sistem otomasi 
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pengisian air pada tangki. Gambar 8 menunjukan hasil pengujian pompa 
air tenaga surya yang dilakukan di lokasi pengabdian. Gambar pertama 
pada Gambar 8 menunjukan kondisi tangki yang sedang kosong dengan 
sakelar apung yang masih menggantung. Pada kondisi ini sakelar akan 
menghubungkan rangkaian panel surya dengan motor pompa, sehingga 
pompa beroperasi mengalirkan air dari sumur ke tangki air, seperti yang 
ditunjukan oleh Gambar kedua. Gambar ketiga menunjukan aliran air 
pada kran yang terdapat di tempat wudhu yang akan menyebabkan 
berkurangnya air dalam tangki. Gambar keempat menunjukan kondisi air 
dalam tangki sudah penuh, sehingga sakelar apung mengambang dan 
akan memutukan aliran listrik dari panel surya ke motor pompa, sehingga 
motor pompa berhenti bekerja. Dengan konsep ini, maka air dalam tangki 
tidak akan pernah melimpah keluar. Semua hasil pengujian ini 
menunjukan bahwa pompa air otomatis tenaga surya yang diusulkan 
dalam program pengabdian ini telah bekerja dengan baik. 
 
 
Gambar 8. Hasil pengujian pompa air 
 
Selanjutnya dilakukan pengujian pompa air pada saat cahaya 
matahari tidak ada untuk melihat kemampuan baterai dalam meyuplai 
pompa. Pengujian dilakukan pada saat magrib, isya dan subuh. Pada 
sore hari, data kapasitas baterai menunjukan 95%. Ketika pompa air 
dioperasikan pada waktu magrib selama 1 jam, kapasitas baterai turun 
menjadi 75%. Kemudian pompa air kembali dioperasikan pada waktu isya 
selama 30 menit, maka kapasitas baterai turun menjadi 60%. Selanjutnya 
pompa air kembali dioperasikan pada waktu subuh selama 30 menit, 
kapasiitas baterai turun menjadi 55%. Gambar 9 menunjukan data 
kapasitas baterai yang ditampilkan pada layar solar charger ketika pompa 
air selesai dioperasikan pada waktu subuh. Hasil ini menunjukan bahwa 
baterai telah mampu menyuplai pompa air selama 2 jam ketika cahaya 
matahari tidak ada. 
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Gambar 9. Tampilan kapasitas baterai pada solar charger 
 
Setelah semua hasil pengujian pompa air otomatis tenaga surya 
dinyatakan valid, maka selanjutnya dilakukan serah terima produk dengan 
Wali Nagari Salareh Aia yang disaksikan oleh para pengurus dan Jamaah 
Masjid. Gambar 10 menunjukan proses serah terima produk pompa air 
otomatis tenaga surya dengan Wali Nagari Salareh Aia. 
 
 
Gambar 10. Serah terima produk pompa air tenaga surya dengan Wali Nagari 
 
KESIMPULAN 
Pemanfaatan tenaga surya untuk pompa air otomatis dirancang untuk 
memenuhi kebutuhan air bersih di Masjid Raya Nagari Salareh Aia, 
Kecamatan Palembayan Kab. Agam. Alat ini menggunakan panel surya 300 
wp untuk menyuplai pompa air yang digerakan oleh motor induksi 1 fasa 125 
watt 220 Volt. Pompa air otomatis tenaga surya ini dilengkapi dengan solar 
charger, inverter dan baterai untuk menyimpan energi listrik serta tangki air 
untuk menyimpan air. Sistem otomasi pompa air dirancang dengan 
menggunakan sakelar apung yang dipasang di dalam tangki air. Pemasangan 
dan pengujian pompa air otomatis tenaga surya di lokasi pengabdian 
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dilakukan selama dua hari. Berdasarkan hasil pengujian di lokasi pengabdian 
dapat disimpulkan bahwa pompa air otomatis tenaga surya yang dirancang 
telah bekerja dengan baik sesuai dengan perencanaan. Pompa air tenaga 
surya telah mampu meningkatkan ketersediaan air bersih di masjid walaupun 
jaringan listrik sering mati. Untuk kedepannya, diharapkan kapasitas panel 
surya ditingkatkan, sehingga bisa juga dimanfaatkan untuk penerangan dan 
kebutuhan lainnya ketika jaringan listrik mati. 
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